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Institut flr Energietechnik (IfE)
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Warum Energetische Geb&audesanierung

Endenergieverbrauch 2009
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Haushalte
848 TWh ( $K
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Iindustrie

761 TWh
27%

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen
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Warum Energetische Geb&audesanierung
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Heizal 43,8%

Gas 31,8%

Zentralheizung,

Farmwarme, u.8. 28.7%

Strom 18.8%

Feste
Brennstoffe

Wasserver-

sorgung 34%

Mllabfubr 3.2%

Abwasser-

entsorgung 3%

e 13% 26% 39% 22%

Anstieg der Kosten in Prozent M N(
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Kenngrof3en und Fachbegriffe
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Kenngrof3en und Fachbegriffe
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Kenngrofen und Fachbegriffe

2,2
2.0 ‘ Beispiel: - Vollziegelmauerwerk 30 cm Dicke -
\ - Dammung Polystyrol WLG 040
1.8 \ - EnEV Mindestanforderung 0,24 W/m2*K
- Erforderliche Mindestdammdicke 15 cm

1,4 \
o\
o\

0,8 \

0,6 \\

0.4 \\

Warmedurchgangswert (U/Wert)

0,0 T T T T T T T T T T T T T T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Dammstoffdicke [cm]
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Schichtdicke verschiedener Baustoffe bei gleicher Dimmwirkung (in cm)

Dammstoff (WLG 040) 17
Leichtbetonsteine
Nadelholz
Porenziegel
Hochlochziegel
Vollziegel
Kalksandstein

Beton
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Kenngrof3en und Fachbegriffe

Anzahl

140

120

100 -

80

60

40 -

20

Fragebogenauswertung Pfarrheim, Wohngebaude, etc. o

hne Kirchen (307 Gebaude)

bis 1948:

1969-1977:

1984-1995:

1949-1957:

1958-1968:

1977-1984:

1996-2002:

neuer als 2002:
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Kenngrofen und Fachbegriffe

U-Wert Mindestanforderungen nach EnEV 2009

Bauteil [Win?*K]
Aulenwand, Geschossdecke gegen Aul3enluft 0,24
Wand gegen Erdreich, Bodenplatte, Wéande und Decken zu 0.3
unbeheizten Raumen (aul3er Dach und oberste Geschossdecke) ’
Dach, oberste Geschossdecke >10° Neigung (aul3er Gla sdach) 0,24
Flachdacher 0,2
Fenster, Fensterttiren 1,3
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Sanierungsmaoglichkeiten
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Dachziegel

Dachlatten

Konterlatten

Unterspannbahn

Sparren

i Konterlatten Dachziegel

Verlangerter ) i

Pachiiberstand Diffusionsoffene

Unterspannbahn

Aullenwand- Vollsparrendémmung
dammung [ (Mineralwaelle)
(Warmedimm- | S alter Sparren
verbundsystem)&

Querlatten (Kantholz)

Dampfbremsfolie
({Luftdichtung)
Lattung
Warmedammung
(Mineralwolle)
Innenverkleidung

luftdichter Wandanschluss
{(Kompriband und Anpress-
latie)



Sanierungsmaoglichkeiten
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AulBenwand-
dammung
(Wéarmed&mm-
verbundsystem)

luftdichter Wandanschluss-Innenputz

AuBenwand-
démmung
(Wé&rmed&amm-
verbundsystem)

Dachlatten
Konterlatten

Unterdach
{(Holzweichfaserplate)

Einblasddmmung
(Zellulose)

Aufdopplung Sparren
(Kantholz)

alter Sparren

alter Putztréiger
(Holzwollplatte)

Dachziegel

luftdichter Wandanschluss-AuBenputz
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Dachlatten
Konterlatten

Unterdach
(Holzweichfaserplatte)

Warmedammung
(Holzfaserdammplatte)

Dampfbremsfolie
(Luftdichtung)

Hﬂlﬂlﬂhﬁ'dﬂg
(Nut und Feder)

alter Sparren
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Sanierungsmoglichkeiten
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U-Wert [W/mz*K]

w

Einscheiben-
verglasung

Zweifach-

verglasung

Zweifach-
warmeschutz-
verglasung

Dreifach-
verglasung
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Exemplarische Sanierungen
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Exemplarische Sanierungen
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Exemplarische Sanierungen
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16,0 m

wos

16,0 m

Keller
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Exemplarische Sanierungen
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Bauteil F_Iache U-Wert
inm2 | W/m2K

Oberste Geschossdecke 144,00 1,00

Heizkorpernische 14,67 2,64

Rollladenkasten, gedammt 4,40 1,80

AulRenwand 226,93 1,70

Doppelverglasung 44,00 2,70

Kellerdecke 144,00 1,20
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B Dach
OB # 4

AuRenwand

Primarenergiebedarf

Fenster

Keller

Ist-Zustand: 390 kWh/m?a

Aufteilung der Transmissionsverluste

EnEV -50% -30%15%Neu Altbau

390

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ kWh/m?
EREIIET B w0 s EEVZO0S
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Exemplarische Sanierungen
Hw

B
0O0&
N 4 ; 261 27
N 4 N ? 261 2

Primarenergiebedarf

Ist-Zustand: 390 kWh/m?2a
Saniert: 381 kWh/m?2a

EnEV -50% -30%15%MNeu Altbau
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Hochschule Ambe: en

-2

Primarenergiebedarf

Ist-Zustand: 390 kWh/m?2a
Saniert: 360 kWh/m?2a

EnEV -50% -30%15%MNeu Altbau

360 $90

kWh/m?2 K\ R
250 300 350" ENEV 2009
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Hochschule Ambe: en

2.

Primarenergiebedarf

Ist-Zustand: 390 kWh/m?2a
Saniert: 362 kWh/m2a

EnEv -50% -30%15%Neu Altbau

362 590
kWh/m? thml
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Primarenergiebedarf

Ist-Zustand: 390 kWh/m?2a
Saniert: 263 kWh/m?a

EnEV -50% -30%15%Neu Altbau
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Exemplarische Sanierungen
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Statische Amortisation in Jahrer

10

Fenster OGD Kellerdecke WDVS Innendammung
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Exemplarische Sanierungen
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